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Электрическая схема соединений проводников
в терминале ТИП-6, схема 6.2

Перемычка IP67 - 2 шт.

3 2 1

Ж
-з

ел
.

С
ин

ий

К
ор

ич
.

4 5

К
ор

ич
.

edfcab

С
ин

ий

Ж
-з

ел
.

Ж
-з

ел
.

С
ин

ий

b a c f d e

К
ор

ич
.

54

К
ор

ич
.

С
ин

ий

Ж
-з

ел
.

123

Внешний вид

Условные обозначения на схеме СОДК
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Разъем IP67 - 2 шт.

Электрическая схема соединения двухтрубной
СОДК в промежуточной точке (IP 67)



Лист

Изм. Лист N° докум. Подп. Дата

Электрическая схема соединений проводников
в терминале ТИП-6, схема 6.4

Внешний вид

Условные обозначения на схеме СОДК

Заглушка IP67 - 2 шт
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Разъем IP67 - 2 шт

Электрическая схема разъединения двухтрубной СОДК
в промежуточной точке (IP 67)
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